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11 VISTA SUPERIOR 

PTR 1 ½ JI x 1 ½ JI 

PTR 4JI x 2JI
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11 DETALLE DE INSTALACIÓN DE PANTALLA 11 VISTA ISOMÉTRICA 

NOTA: 

REQUISITO INDISPENSABLE SER VALIDADO POR UN CALCULISTA. 
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11 VISTA LATERAL 

ESCALA GRÁFICA EN MM 
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CENTRO DE CARGA 

SUMINISTRO 

ELECTRICO 

3F,N,GND 

ITTI 

o o o )

ACONDICIONADOR 

DE POTENCIA 30KVA 

 
 

C-1

3 CAL #2/0 (F1 ,F2,F3) 

1 CAL #8 GND 

1 CAL #2/0 N 

C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7

DIAGRAMA DISTRIBUCION ELECTRICA PANTALLA P5 14 X 2 

*SE REQUIEREN 1 CENTROS DE CARGA CON 7 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 2 POLOS DE 20A Y 1

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS DE 1 POLOS DE 15A PARA SERVICIO.

*UTILICE CABLE 12 AWG PARA UNA DISTANCIA NOMA YOR DE 20 M ENTRE EL ACONDICIONADOR Y EL PIE DE LA
PANTALLA
*EN CASO DE SER MAYOR CALCULAR LA CA/DA DE TENSION DEL CONDUCTOR
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,ll1' : Interruptor termomagnetico 3 polos: 
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